
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία  

Υπολογισμού Ενεργοποιημένης 

Ενέργειας  
 

 

 

 

 
Έκδοση 4.0 

Δεκέμβριος 2023 

  



Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας  

 

 2 

• Προς αντικατάσταση της ενότητας 5: 

5. Διαδικασία Υπολογισμού Παρεχόμενης Ενέργειας 
Εξισορρόπησης Αυτόματης ΕΑΣ 

5.1 Γενικά 

Σκοπός της διαδικασίας υπολογισμού της παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης 

Αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ), είναι ο υπολογισμός 

των ποσοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 19.1 στον 

Κανονισμό Αγοράς εξισορρόπησης (ΚΑΕ). 

Η ανοδική παρεχόμενη Ενέργεια Εξισορρόπησης αΕΑΣ, συνίσταται στην 

επιπρόσθετη παραγωγή ενέργειας σε σχέση με την Επιβεβλημένη Ενέργεια χΕΑΣ ή 

απουσία αυτής, σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς ή/και το Φορτίο Αναφοράς κατά 

περίπτωση εφαρμογής, από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που 

λειτουργούν υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ/AGC). Η Επιβεβλημένη 

Ενέργεια χΕΑΣ περιλαμβάνει την ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χΕΑΣ 

και την ενεργοποιημένη ενέργεια για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης. 

 Η καθοδική παρεχόμενη Ενέργεια Εξισορρόπησης αΕΑΣ, συνίσταται στην μειωμένη 

παραγωγή ενέργειας σε σχέση με την Επιβεβλημένη Ενέργεια χΕΑΣ ή απουσία 

αυτής, σε σχέση με το Πρόγραμμα Αγοράς ή/και το Φορτίο Αναφοράς κατά 

περίπτωση εφαρμογής, από τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που 

λειτουργούν υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ/AGC). 

Αν για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων προκύψει ανοδική Ενέργεια 

Εξισορρόπησης αΕΑΣ τότε ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποζημιώνει την Οντότητα 

(πίστωση) ενώ σε περίπτωση καθοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ, 

προκύπτει χρέωση της Οντότητας προς τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 19.3 του ΚΑΕ. Τα χρηματικά ποσά πίστωσης/χρέωσης, 

εξαρτώνται από τις τιμές των ενεργοποιημένων προσφορών προς κάθε 

κατεύθυνση, τις τιμές εκκαθάρισης αΕΑΣ και τις ποσότητες παρεχόμενης 

Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ.  

 

5.2 Διαδικασία Προσδιορισμού Ανοδικής και Καθοδικής 
Παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης Αυτόματης ΕΑΣ 
(aFRR) 

Ο προσδιορισμός της παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ για μία 

Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, υπολογίζεται για κάθε λεπτό, i, της 

Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, ακολουθώντας τα βήματα που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Βήμα 1ο: Υπολογισμός μέσης μικτής ισχύος (𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔_𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒆,𝒊) 

Από τα δεδομένα του συστήματος EMS λαμβάνεται η πληροφορία αν η Οντότητα 

βρίσκεται υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής καθώς και η αντίστοιχη μέση μικτή 

ισχύς για κάθε λεπτό i. Ως μέση μικτή ισχύς ορίζεται η μέση τιμή όλων των 
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μετρητικών δεδομένων SCADA, που αντιστοιχούν στο επίπεδο παραγωγής της 

Οντότητας, κατά τη διάρκεια του λεπτού i. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός λεπτού δεν είναι διαθέσιμα τα μετρητικά 

δεδομένα SCADA, εκτελείται γραμμική παρεμβολή με τα πιο κοντινά διαθέσιμα 

μετρητικά δεδομένα. 

Βήμα 2ο: Υπολογισμός μέσης καθαρής ισχύος (𝑵𝒆𝒕_𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓𝒆,𝒊) 

H μέση μικτή ισχύς της Οντότητας μετατρέπεται σε μέση καθαρή ισχύ, αφαιρώντας 

την ισχύ των βοηθητικών φορτίων της Oντότητας, όπως αυτή δηλώνεται στα 

Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Oντότητας για κάθε περιοχή λειτουργίας της, 

μεταξύ μηδενός και τεχνικού μεγίστου. Σε περίπτωση που η Oντότητα δε διαθέτει 

βοηθητικά φορτία, η μέση μικτή ισχύς ταυτίζεται με τη μέση καθαρή ισχύ. 

Η ισχύς των βοηθητικών φορτίων εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος και από τη 

διάταξη λειτουργίας της Οντότητας. 

 

Βήμα 3ο: Υπολογισμός πιστοποιημένης ενέργειας (𝑵𝒆𝒕_𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒚_𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅𝒆,𝒊) 

Η καθαρή ενέργεια της Οντότητας για κάθε λεπτό i ισούται με την μέση καθαρή 

ισχύ για το λεπτό i δια του αριθμού 60 που αντιστοιχεί στον αριθμό των λεπτών 

μιας ώρας. 

𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑖 =
𝑁𝑒𝑡_𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒,𝑖

60
 

Η ποσότητα καθαρής ενέργειας της Οντότητας κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοτήτων καθαρής 

ενέργειας των λεπτών i που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, ήτοι 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑡 = ∑ 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑖
15
𝑖=1 . 

Επειδή κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων η πιστοποιημένη 

μέτρηση της καθαρής ενέργειας της Οντότητας μπορεί να μη συμπίπτει με την 

ανωτέρω υπολογιζόμενη καθαρή ενέργεια, απαιτείται ο υπολογισμός ενός 

συντελεστή προσαρμογής που αυξάνει ή μειώνει την τιμή της μέσης καθαρής 

ενέργειας του λεπτού i. Ο συντελεστής προσαρμογής υπολογίζεται για κάθε 

Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και έχει την ίδια τιμή για κάθε λεπτό της 15-

λεπτης Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Ο συντελεστής προσαρμογής 

υπολογίζεται ως το πηλίκο της πιστοποιημένης μέτρησης ενέργειας κατά τη 

διάρκεια της 15-λεπτης περιόδου, 𝑀𝑄𝑒,𝑡, προς την καθαρή ενέργεια της 15-λεπτης 

περιόδου όπως υπολογίστηκε στο βήμα 3, 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑡, και μπορεί να παίρνει 

τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες της μονάδας, ως εξής:  

adj_factor𝑒,𝑡 =  
𝑀𝑄𝑒,𝑡

𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑡
 

Η πιστοποιημένη μέση καθαρή ενέργεια για κάθε λεπτό i προκύπτει εφαρμόζοντας 

στη μέση καθαρή ενέργεια του βήματος 3 τον συντελεστή προσαρμογής ως 

ακολούθως:  
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𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑒,𝑖 = adj_factor𝑒  × 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑒,𝑖  

 

Βήμα 4ο: Υπολογισμός παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης αΕΑΣ 

(𝒂𝑭𝑹𝑹_𝑷𝑩𝑬𝒆,𝒊) 

Η παρεχόμενη Ενέργεια Εξισορρόπησης αΕΑΣ ανά λεπτό i υπολογίζεται ως η 

διαφορά της πιστοποιημένης μέσης καθαρής ενέργειας και της Επιβεβλημένης 

Ενέργειας χΕΑΣ που αντιστοιχεί στην ενέργεια που προσφέρεται από εντολές που 

έχουν ληφθεί από τη Διαδικασία χΕΑΣ ή Εντολές για σκοπούς εκτός 

εξισορρόπησης. Συγκεκριμένα, η Επιβεβλημένη Ενέργεια χΕΑΣ για μια Περίοδο 

Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ισούται με 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑡
𝑚𝐹𝑅𝑅 και θεωρείται σταθερή για όλη τη 

διάρκεια της 15-λεπτης περιόδου. 

Η Παρεχόμενη Ενέργεια Εξισορρόπησης αΕΑΣ υπολογίζεται για κάθε λεπτό της 

Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως ακολούθως: 

Αν 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑒,𝑖 ≥
𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

𝑚𝐹𝑅𝑅

15
 τότε  

𝑎𝐹𝑅𝑅_𝑃𝐵𝐸_𝑈𝑃𝑒,𝑖 = 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑖 −
𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

𝑚𝐹𝑅𝑅

15
 

Αν 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑒,𝑖 <
𝐼𝑁𝑆𝑇𝑒,𝑡

𝑚𝐹𝑅𝑅

15
 τότε  

𝑎𝐹𝑅𝑅_𝑃𝐵𝐸_𝐷𝑁𝑒,𝑖 =
𝐼𝑁𝑆𝑇𝑡

𝑚𝐹𝑅𝑅

15
− 𝑁𝑒𝑡_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦_𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑒,𝑖 

 

Σε περίπτωση που η Οντότητα δε βρίσκεται υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής 
σύμφωνα με την αντίστοιχη ένδειξη που πρέρχεται από το σύστημα AGC, και 
προκύψει μη μηδενική ποσότητα κατά τους ανωτέρω υπολογισμούς, η ποσότητα 
τίθεται ίση με μηδέν.
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5.3 Παράδειγμα Υπολογισμού Ανοδικής και Καθοδικής Παρεχόμενης Ενέργειας Εξισορρόπησης 
Αυτόματης ΕΑΣ (aFRR) 

Στο ακόλουθο παράδειγμα στόχος είναι να υπολογισθεί η ανοδική και η καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης αΕΑΣ μιας Οντότητας Υπηρεσιών 

Εξισορρόπησης, διακριτά για κάθε λεπτό μιας Περίοδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Για τις ανάγκες του παραδείγματος γίνεται η θεώρηση 

ότι η Οντότητα βρίσκεται υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής για κάθε λεπτό εντός της εξεταζόμενης Περίοδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΑΕΑΣ 

Περίοδος 
Εκκαθάρισης 
Αποκλίσεων 

t 

Λεπτό i 

Βήμα 1ο  Βήμα 2ο  Βήμα 3ο   Βήμα 4ο 

Μέση 
μικτή 
ισχύς 
(MW) 

Ισχύς 
βοηθητικών 
(MW) 

Μέση καθαρή 
ισχύς (MW) 

Μέση καθαρή ενέργεια (MWh) 
Πιστοποιημένη 
μέτρηση 15-
λέπτου (MWh) 

Συντελεστής 
προσαρμογής 
adj_factor 

Πιστοποιημένη 
μέση καθαρή 
ενέργεια (MWh) 

Επιβεβλημένη 
Ενέργεια 
(MWh) 

Ανοδική 
παρεχόμενη 
ενέγεια 
αΕΑΣ (MWh) 

Καθοδική 
παρεχόμενη 
ενέγεια 
αΕΑΣ (MWh) 

1 1 430 0,2 429,8 7,163 

149,973 139,047 0,9271 

6,64 

135 

0,000 2,359 

1 2 530 0,25 529,75 8,829 8,19 0,000 0,814 

1 3 498 0,2 497,8 8,297 7,69 0,000 1,308 

1 4 574 0,25 573,75 9,563 8,87 0,000 0,134 

1 5 600 0,25 599,75 9,996 9,27 0,268 0,000 

1 6 680 0,25 679,75 11,329 10,50 1,504 0,000 

1 7 590 0,25 589,75 9,829 9,11 0,113 0,000 

1 8 540 0,25 539,75 8,996 8,34 0,000 0,660 

1 9 530 0,25 529,75 8,829 8,19 0,000 0,814 

1 10 560 0,25 559,75 9,329 8,65 0,000 0,350 

1 11 590 0,25 589,75 9,829 9,11 0,113 0,000 

1 12 690 0,25 689,75 11,496 10,66 1,658 0,000 

1 13 700 0,25 699,75 11,663 10,81 1,813 0,000 

1 14 750 0,25 749,75 12,496 11,59 2,586 0,000 

1 15 740 0,2 739,75 12,329 11,43 2,431 0,000 
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